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VISTA FRONTAL

VISTA LATERAL

UPS—1378 100 KVA FPO.9
VOLTAJE DE ENTRADA 277/480, 266 /460, 254/440V.
VOLTAJE DE SALIDA 120/208, 127/220V.
BUS DE CORRIENTE 348 VCD.

UPS BANCO EXTERNO
RESPALDO (rin) |l o rony|  PESO (ko) | i xnchox fon) | PESO (ka) |  NO. GAB
v V, ¢
MODELO 0 1850 x 1400 x 1000 800 WWW
5 1850 x 1400 x 1000 800 1800 x 1120 x 1000 1250 1
ﬂ ] 8 1850 x 1400 x 1000 800 1600 x 960 x 820 1350 2
UPS-1378
1850 mm 1850 mm 11 1850 x 1400 x 1000 800 1800 x 1120 x 1000 1700 1
19 1850 x 1400 x 1000 800 1800 x 1120 x 1000 2100 2
38 1850 x 1400 x 1000 800 1800 x 1120 x 1000 1150 4
60 1850 x 1400 x 1000 800 1800 x 1120 x 1000 1850 2
1400 mm 1000 mm
NOTAS:
1.—SEPARACION MINIMA LATERAL A PARED 500 mm
2.—SEPARACION MINIMA TRASERA A PARED 500 mm
3.—PARA ESPECIFICACION DEL CALIBRE DE CABLE T T 7N ————
Y PROTECCIONES, VER DIAGRAMA UNIFILAR D= |i‘i"fﬂ'ﬂm“.lmmmm/mm'm“mmm’m e
4,—DEBIDO A LAS ACTUALIZACIONES EN EL DISENO N —— 1=1 | 702640
LAS MEDIDAS FINALES Y PESO PUEDEN VARIAR Y B - — T RORTEG SADE GO — [
’W DIBUJC | FECHA | REVISO | FECHA HOUWA A 15/06/2018 AN S/ 7 o Indus‘tronlc C
- AVP 06/18 | JARC | 06/18 1DE1 cAumo PEOHA: QANT.| = UBA BN GUADALUPE N.L. MEXICO CP. 67119
8 | 7 | 6 | 5 4 | 3 | 2 | 1
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